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LEGENDA:
— 4+ ——— 4+ — NTL ROZVOD PLYNU — STAVAJICI/NOVY
—-— —-—-— POTRUBI ODFUKU — STAVAJICI/NOVY
—os———aas—  ROZVOD KALOVEHO PLYNU — STAVAJICI/NOVY
DN100 OCELOVE PLYNOVE POTRUBI DN150
KK40 KULOVY KOHOUT DN50
VKK15 VZORKOVACI KULOVY KOHOUT DN15
R100/80 REDUKCE Z DN150 NA DN8O
® MANOMETR, VCETNE KONDENZACNI SMYCKY A TRICEST. ZKUSEBNIHO VENTILU

/ HRANICE DODAVKY

LEGENDA POZIC:

¢.PozZ.

POPIS POZICE

KS

DODAVATEL

STACIONARNI NEREZOVY VELKOOBJEMOVY KONDENZACNI
KOTEL, O MAX. VWYKONU 466kW PRI TEP. SPADU 80/60°C
MAX. SPOTREBA PLYNU 48,9 m3/h, MIN. 7,6 m3/h
TECHNICKE A FYZIKALNI PARAMETRY VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

NOVE

PLYNOVY HORAK WG4ON/1-A, ZM—-LN,

R6/4”, PRIPOJ. TLAK PLYNU 3 kPa,

PLYNOVA RADA SOUCASTI HORAKU,

(PLYNOVY VENTIL, REGULATOR, FILTR A KULOVY UZAVER)

NOVE

PLYNOVY HORAK WM—G10/3—A, ZM-3LN,
Js 65, PRIPOJ. TLAK PLYNU 2,5 kPaq,

PLYNOVA RADA SOUGAST] HORAKU (PRODLOUZENI 100mm,
PLYNOVY VENTIL, REGULATOR, FILTR A KULOVY UZAVER)

NOVE

ROTACN[ PISTOVY PLYNOMER G40,
Qmin=1,3 m3/h, Qmax=65 m3/h DN40, PN16
P?[RUBOVE PROVEDENI, SAMOMAZNA LOZlSKA

NOVE

ROTACNI PISTOVY PLYNOMER G65,
Qmin=2 m3/h, Qmax=100 m3/h DN50, PN16
PRIRUBOVE PROVEDENI, SAMOMAZNA LOZISKA

NOVE

SAMOCINNY UZAVIRACI BEZPEGNOSTNI VENTIL DN100, PN16,
PRIRUBOVY, S FUNKCI NC (BEZ NAPETI UZAVREN),

NOVE
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VYPRACOVAL
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