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S DVIRKY, UZAMYKATELNA,
- OSAZENA NA FASADE OBJEKTU
KOTELNY
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R100/5O REDUKCE POTRUBI DN100/5O
KO’ KOLENO 90°

HLAVNI UZAVER PLYNU, UZAVIRACI KLAPKA DN100

SAMOCINNY UZAVIRACI BEZPECNOSTNI VENTIL DN100, PN16, PRIRUBOVY, S FUNKCI NC (BEZ NAPETI UZAVREN)
MANOMETR, ROZSAH 0—4 kPa, VCETNE KONDENZACNI SMYCKY A TRICESTNEHO ZKUSEBNIHO VENTILU

PLYNOVY FILTR PRIRUBOVY, DN100
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