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OTVOR PRO PRIVOD VZDUCHU
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OTVOR PRO PRIVOD VZDUCHU ? 3 3
000x6050 mm, S.H. 100 mm e
OO
S Sl

V RAMCI ZAJISTENI PROVOZU VYMENIKU KALU BUDE
OSAZENO NOVE CERPADLO PRO PROVOZ A NOVY

3—CESTNY SMESOVACI VENTIL

DN150-1Z

AN

KOTEL K1

-1 o

\ ODKOURENI/KOMIN $300mm

LEGENDA POTRUBI:

PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
VRATNE POTRUBI TOPNE VODY — NOVE

PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
_——_—— — VRATNE POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
— > — > — KANALIZACNI POTRUBI — NOVE

] ) DOPLNOVANI DO SYSTEMU - NOVE
—_—— — ODPOUSTENI ZE SYSTEMU — NOVE
————— PRIVOD STUDENE VODY PRO DOPLNOVANI — NOVE
PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY - STAVAJICI
—_— — — VRATNE POTRUBI TOPNE VODY — STAVAJICI
————— PRIVOD STUDENE VODY PRO DOPLNOVANI — STAVAJICI
DN150-1Z OCELOVE POTRUBI DN100, VCETNE IZOLACE
PP—HT30 POLYPROPYLENOVE ODPADNI POTRUBI #50mm

/ HRANICE DODAVKY

LEGENDA PO/ZIC:

C.POZ. POPIS POZICE KS | DODAVATEL
OBEHOVE CERPADLO SE SNIMACEM DIFERENCNIHO TLAKU
A TEPLOTY S AUTOMATICKYM PRIZPUSOBENIM VYKONU NOVY
8 PRIRUBOVE DN65, PN10, Qnom=17,2 m3/h PRI Hnom=9,5m 1
Qnom=17,2 m3/h PRO Hmax=12 m
TRICESTNY SMESOVACI VENTIL DN65, kvs=63 NOVY
10 VCETNE PROPORCIONALNE RIZENEHO POHONU 1
POZNAMKA

VESKERE NOVE KOMPONENTY VYMENIKU KALU BUDOU OSAZENY DLE
VYKRESU D.1.4.0-07 SCHEMA ZAPOJENI — NOVY STAV D.1.4.d-07

INVESTOR STAVEY:
MESTO SOKOLOV o,

79 |
ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV < Sokolov

VYPRACOVAL

MATEJ SKORPIK

KONTROLOVAL

RADIM DOSEK —

HLAVNI PROJEKTANT

RADIM DOSEK

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINALU 7, 619 00 BRNO

INVESTOR : MESTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

““*COV-REKONSTRUKCE KOTELNY VCETN TUPER 202t
STROJOVNY KOTELNY FORMAT A
. ZAKAZKY 223040-68
0B 1.4.d — VYTAPEN[ MERITKO: C.WKRESU:
PUDORYS — PROVIZORNI STAV 1:25  |D.1.44-05)

Copyright UCHYTIL s.r.o.


AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
KOTEL K1

AutoCAD SHX Text
ODKOUŘENÍ/KOMÍN  300mm

AutoCAD SHX Text
DN100-IZ

AutoCAD SHX Text
v.o. 3100 mm 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
OTVOR PRO PŘÍVOD VZDUCHU 1060x300 mm, S.H. 540 mm

AutoCAD SHX Text
OTVOR PRO PŘÍVOD VZDUCHU 1310x300 mm, S.H. 550 mm

AutoCAD SHX Text
V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VÝMĚNÍKU KALU BUDE OSAZENO NOVÉ ČERPADLO PRO PROVOZ A NOVÝ 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
3xR100/65

AutoCAD SHX Text
2xR100/65

AutoCAD SHX Text
DN150-IZ

AutoCAD SHX Text
DN150-IZ

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
3300

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
v.=0,17m

AutoCAD SHX Text
v.=0,17m

AutoCAD SHX Text
v.=0,17m

AutoCAD SHX Text
2400

AutoCAD SHX Text
2400

AutoCAD SHX Text
830

AutoCAD SHX Text
1970

AutoCAD SHX Text
sv.v.=4,98m

AutoCAD SHX Text
sv.v.=5,05m

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
2400

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
2400

AutoCAD SHX Text
OTVOR PRO ODVOD VZDUCHU 650x300 mm, S.H. 4650 mm

AutoCAD SHX Text
OTVOR PRO PŘÍVOD VZDUCHU 650x650 mm, S.H. 100 mm

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA POZIC:

AutoCAD SHX Text
Č.POZ.

AutoCAD SHX Text
POPIS POZICE

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NOVÝ

AutoCAD SHX Text
A TEPLOTY S AUTOMATICKÝM PŘIZPŮSOBENÍM VÝKONU

AutoCAD SHX Text
NOVÝ

AutoCAD SHX Text
PŘÍRUBOVÉ DN65, PN10, Qnom=17,2 m3/h PŘI Hnom=9,5m

AutoCAD SHX Text
TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN65, kvs=63

AutoCAD SHX Text
VČETNĚ PROPORCIONÁLNĚ ŘÍZENÉHO POHONU

AutoCAD SHX Text
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ

AutoCAD SHX Text
VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ

AutoCAD SHX Text
LEGENDA POTRUBÍ:

AutoCAD SHX Text
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
DOPLŇOVÁNÍ DO SYSTÉMU - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
PP-HT50

AutoCAD SHX Text
POLYPROPYLENOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ  50mm

AutoCAD SHX Text
HRANICE DODÁVKY

AutoCAD SHX Text
DN150-IZ

AutoCAD SHX Text
OCELOVÉ POTRUBÍ DN100, VČETNĚ IZOLACE

AutoCAD SHX Text
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
ODPOUŠTĚNÍ ZE SYSTÉMU - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
PŘÍVOD STUDENÉ VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY - NOVÉ

AutoCAD SHX Text
PŘÍVOD STUDENÉ VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ - STÁVAJÍCÍ

AutoCAD SHX Text
Qnom=17,2 m3/h PRO Hmax=12 m

AutoCAD SHX Text
VEŠKERÉ NOVÉ KOMPONENTY VÝMĚNÍKU KALU BUDOU OSAZENY DLE VÝKRESU D.1.4.D-07 SCHÉMA ZAPOJENÍ  - NOVÝ STAV D.1.4.d-07

AutoCAD SHX Text
%%UPOZNÁMKA

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.ZAKÁZKY

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO:

AutoCAD SHX Text
Č.VÝKRESU:

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
INVESTOR :

AutoCAD SHX Text
AKCE :

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT: 

AutoCAD SHX Text
OBSAH :

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RADIM DOŠEK

AutoCAD SHX Text
MATĚJ ŠKORPÍK

AutoCAD SHX Text
RADIM DOŠEK

AutoCAD SHX Text
UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO

AutoCAD SHX Text
MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

AutoCAD SHX Text
04/2024

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
223040-68

AutoCAD SHX Text
D.1.4.d-05

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
ČOV-REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ

AutoCAD SHX Text
STROJOVNY KOTELNY

AutoCAD SHX Text
D.1.4.d - VYTÁPĚNÍ

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS - PROVIZORNÍ STAV

AutoCAD SHX Text
ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

AutoCAD SHX Text
MĚSTO SOKOLOV

AutoCAD SHX Text
INVESTOR STAVBY:


	Listy a pohledy
	D.1.4.d-05


