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Systém nap&t:  3+N+P, 400V/230V, 50 Hz, TN-S
24V, 30Hz, FELV
®' 24V, DC, FELV B
HLO3 P
Jmenovity proud: 40A
Zkratové proudy: lks=8kA
MONTAN vrREZ Ochrana pred neb. dot. napé&tim: Automatickjm odpojenim od zdroje dle
DLE POUZTEHD DEPLEE CSN 33-2000-4-41 -
Zvy3end: proudovym chrdniem, doplfiujicim pospojenim
o2 2° 53 Krytf: IP55/1P20
HLO1 HLO2 SBO1
o Svorky 24V oddglit od svorek 230V prepdzkou nebo polohou C
m S+ Vivody i pivody horem
SB100
ROZVADEC BUDE V SOULADU S CSN EN 61439-1 ed.2. a CSN EN
61439-2 ed.2 '
POZNAMKA:
PRIVOD SILOVYCH A SIGNALOWCH KABELU VRCHEM; NAPAJENI ROZVADECE SPODEM
ROZVADECOVA SKRIN S CELNIM OTVIRANIM
ROZMERY SKRINE: 2000 x 1200 x 400 mm (VxSxH) D
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