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dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napétova soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

ROZVADEC R0-3

Doplnéni a uprava stavajiciho rozvadéce

INSTALACE :

INSTALACE NA NA POVRCHU V NOVYCH INSTALACNICH LISTACH NOVE LISTY V PROVEDENI HF)
VESKERA INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CXKH-R, CHAH-R B2ca, s1, d0 PRISLUSNE DIMENZE DLE VYHL. 23/2008 Sb. A VYHL. 268/2011 Sb.

NEDILNOU SOUCASTI JE TECHNICKA ZPRAVA, SCHEMATA ZAPOJENI
PROJEKT A POZADAVKY DODAVATELE VYTAHU

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM: SAMOCINNYM ODPOJENIM
0D ZDROJE DLE CSN 33-2000-4-41ed. 2

NAPETOVA SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-KV1, R-KV2)
NAPETOVA SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PEN, 50Hz AC (R0-3)

DOPLNKOVA OCHRANA OCHRANNYM POSPOJENT DLE CSN 33-2000-4-41 ed. 2

POZNAMKA :

NEDILNOU SOUCASTI JE DOKUMENTACE POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi PBR, TECHNICKA ZPRAVA A PROJEKT TECHNOLOGIE VYTAHD
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